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冰箱用微通道冷凝器分相集总参数模型

许旭东,赵丹,丁国良,胡海涛

(上海交通大学制冷与低温工程研究所,上海200240)

摘要:采用微通道换热器作为冷凝器的冰箱得到快速发展,对于该类冰箱的动态特性仿真需要建立可以实现冰

箱用微通道冷凝器性能快速与准确预测的模型。首先将微通道冷凝器单个流程内的所有扁管简化成一根单管,
每个流程简化为一个单元,进而建立微通道冷凝器的分相集总参数模型,并基于能量收敛准则对模型进行迭代

求解。开发的模型嵌入已有的冰箱动态仿真平台,模拟24h的冰箱动态性能耗时小于3min;计算实例显示,预

测的冰箱整体能耗与实验结果误差小于9.5%。
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Abstract:Refrigerators with microchannelcondenseris widelyusedrecently.Asforthedynamic
simulationofthiskindofrefrigerators,afastandaccuratepredictionmodelformicrochannelcondenser
isneeded.Inthispaper,severalflattubesinaflowpatharesimplifiedasonetubeandeachflowpathis
simplifiedasanelement.Withthesimplification,alumpedparametermodelformicrochannelcondenser
isdevelopedandthemodelissolvedwithiterationsbasedonenergyconvergencecriteria.Thedeveloped
modelisaddedintoexistingrefrigeratorsystem simulation platform andisusedtopredictthe
performanceofonetypeoffridgewithmicrochannelcondenseronamainstreamPC.Computationtime
forthe24hdynamicsimulationofarefrigeratorislessthan3min.Resultsofsimulationinstancesshow
thaterrorbetweensimulationresultsandexperimentsdataforrefrigeratortotalenergyconsumptionis
lessthan9.5%.
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引 言

冰箱等小型制冷系统要求冷凝器具有换热性能

高、体积 小 质 量 轻、承 压 安 全、易 于 安 装 等 特

点[1]。微通道平行流冷凝器具有传热系数高、质量

轻、结构紧凑和制冷剂充注量少等特点[2],满足冰



箱等小型制冷系统要求,在对开门和三开门冰箱中

代替传统丝管式冷凝器得到了越来越多的应用[3]。
研究结果表明,相同冷凝面积下冷凝温度下降约

11.5℃,制冷循环的能效比EER提高约5.5%[1]。
为了实现冰箱用微通道冷凝器的仿真设计,首先要

求保证仿真计算模型的精度。此外,由于冰箱的运

行是启停式动态工作,冰箱系统动态仿真时需要调

用冷凝器计算模块上万次,因此冰箱系统仿真要求

能够实现快速计算的冷凝器模型。
沿管流动方向等间距划分微元建立的微通道

冷凝器的分布参数模型[4-5]和沿流动方向按照焓

差划分微元建立的稳态分布参数模型[6]均能够准

确预测微通道冷凝器的换热性能,具有较高的精

度。但分布参数模型计算微元数量成千上万,计

算量大,计算速度慢,不满足动态仿真对于快速

性的要求。
对于家用冰箱的板管式冷凝器[7]和翅片管冷

凝器[8]的分相集总参数模型,可较为准确地预测

冷凝器的动态特性参数,精度相比分布参数模型

稍差,但计算速度大为提升,在实际的制冷系统

仿真中得到应用。分相集总参数模型可以从整体

较好地逼近冷凝器的实际动态特性,在目前的系

统动态仿真中得到了较多的应用[9]。因此,可以

将已应用于其他类型冷凝器的分相集总参数模型

建模方法应用于微通道冷凝器,从而实现冰箱系

统动态仿真。
本文的目的是建立冰箱用微通道冷凝器的分相

集总参数模型,并开发相应的算法。

1 模型建立

1.1 微通道冷凝器建模思路

本文的建模对象为微通道冷凝器,如图1所

示,由扁管、集流管和百叶窗翅片组成,局部与主

体结构参数如图2所示。
对多元式微通道冷凝器,制冷剂刚流入冷凝器

时呈过热气体状态,所需流通面积最大;随着制冷

剂流动与换热的进行,冷凝器内逐渐出现两相甚至

过冷,管数随流程增加逐渐减小,从而使流动换热

充分。
本文拟采用如下建模思路:
(1)将微通道冷凝器简化为可求解的物理模型;
(2)基于简化的物理模型建立控制方程;
(3)设计控制方程求解算法。

local

图1 微通道冷凝器示意图

Fig.1 Diagramofmicrochannelcondenser
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图2 微通道冷凝器局部与主体结构参数

Fig.2 Structureparameterdiagramof
microchannelcondenser

 

为了将微通道冷凝器简化为可求解的物理模

型,需要首先对微通道冷凝器内制冷剂流动特性和

换热特性进行分析,进而获得合理的假设,在此基

础上将微通道冷凝器进行简化。由于微通道冷凝器

同一流程内制冷剂流速近似相同、受热相对均匀,
因此可作如下假设:

(1)同一流程内,不同扁管内制冷剂流动状态

相同,且制冷剂在不同扁管内均匀分布;
(2)管壁不同位置处传热均匀,忽略制冷剂及

管壁的轴向导热;
(3)集流管内制冷剂状态不变;
(4)两相区干度分布按线性分布假设进行计算。
根据以上假设对微通道冷凝器结构进行简化,

图3展示了微通道冷凝器结构简化过程。根据假设

(1)和 (2),微通道冷凝器单个流程内的所有扁管

可简化成一根单管,如对于第m 个流程可简化为
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图3 多元微通道冷凝器简化过程

Fig.3 Simplificationprocessofmicrochannelcondenser
 

长度lm、横截面积为Am、管壁密度为ρm 的直圆

管,如图3所示;根据假设 (3)和 (4),可略去

微通道冷凝器集流管,微通道冷凝器可等效为由n
个管径不同的圆管相连而成的通道,如图3所示,
每个流程可做一单元,每个单元具有原来对应流程

所有的参数,最终简化为分相集总参数的物理

模型。
1.2 微通道冷凝器模型控制方程

对图3简化的冷凝器几何模型,建立分相集总

参数模型,根据质量守恒和能量守恒建立模型基本

方程。能量守恒方程中Ew 计算基于简化的模型,
公式如下

Ew =kwρwCw(lshAshwTsh+ltpAtpwTtp+lscAscwTsc)

(1)
冷凝器内的制冷剂包括过热区、两相区和过冷

区,过热区长度为lsh,两相区长度为ltp,过冷区

长度为lsc,建立微通道冷凝器分相集总参数模型

控制方程,考虑到n 个流程的影响,关键是要求

取各个相区的长度。为方便表示各区长度,可设定

饱和气体面在第i单元,设定饱和液体面在第j单

元,如图3所示,i、j 满足式 (2)~式(4)所示

的不等式关系

i≤j (2)

∑
i-1

m=1
lm ≤lsh≤∑

i

m=1
lm (3)

∑
j-1

m=1
lm ≤lsh+ltp≤∑

j

m=1
lm (4)

则根据以上设定,能量守恒方程中换热量可分

相区计算,换热量计算针对每个流程分相区单独计

算,最后叠加得每个相区的总换热量

Qsh =∑
i-1

m=1
lmSmqm

sh+(lsh -∑
i-1

m=1
lm)Siqi

sh (5)

Qtp =

∑
j-1

m=1
lmSmqm

sh+(∑
i

m=1
lm -lsh)Siqi

tp+

  (lsh+ltp-∑
j-1

m=1
lm)Sjqj

tp,j≠i

ltpSjqj
tp,j=i

ì

î

í

ï
ï
ï

ï
ïï

(6)

Qsc = ∑
n

m=j+1
lmSmqm

sc+(lsc-∑
n

m=j+1
lm)Sjqj

sc (7)

式 (1)中的各相区平均截面积可由式 (8)~
式 (10)计算

Ashw =
∑
i-1

m=1
lmAm +(lsh-∑

i-1

m=1
lm)Ai

lsh
(8)

Atpw =

1
ltp
[∑

j-1

m=i+1
lmAm +(∑

i

m=1
lm -lsh)Ai +

  (lsh+ltp-∑
j-1

m=1
lm)Aj],j≠i

Aj,j=i

ì

î

í

ï
ï
ï

ï
ï
ï

(9)

Ascw =
∑
n

m=j+1
lmAm +(lsc-∑

n

m=j+1
lm)Aj

lsc
(10)
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式 (5)~式(7)中,S 为单位长度换热面积,
根据微通道换热器实际结构计算得出,m2·m-1;

qm
sh、qm

tp、q
m
sc为单位面积换热量。空气侧传热系数

可由传热因子公式计算 [10],制冷剂侧过冷区传热

系数和过热区传热系数均采用 Dittus-Boelter公

式[11],两相区传热系数采用 Akers的经验关联

式[12],其中计算两相区传热系数所需干度值为对

应流程两相区进出口干度平均值。由微通道换热器

每个流程的流通面积和质量流量计算出每个流程对

应相区的平均流速代入上述经验公式,从而计算得

传热系数。
以上控制方程中含有i,j 两个未知量,为了

求解i,由于过热区能量均为过热气体,流动过程

中总能量变化不大,忽略过热区能量变化,得过热

区换热量计算公式

Qsh =min(hg-hin) (11)
Vtp = (Mtp-Vtpρsc)/(ρtp-ρsc)=

∑
j

m=i+1
lmAm+(∑

i

m=1
lm -lsh)Ai (12)

联立式 (5)、式 (11)可求得i的值。此外,
根据式 (12)可求得j的值。

2 算法设计

基于本文中建立的模型控制方程,设计确定冷

凝器出口状态的迭代算法,算法流程见图4。
输入为冷凝器结构参数,空气侧和制冷剂侧入

口参数,输出空气侧和制冷剂侧的出口参数。迭代

算法采用二分法,具体算法如下:
(1)假定冷凝器饱和温度 (饱和温度上限取

制冷剂进口过热气体温度,饱和温度下限取环

境温度);
(2)根据假定冷凝器饱和温度,确定过热区,

两相区和过冷区的长度;
(3)比较计算能量和初始能量,误差如在收敛

精度内,则转步骤 (4),否则:若计算能量小于初

始能量,用假定冷凝器饱和温度取代二分法下限

值;若计算能量大于初始能量,用假定冷凝器饱和

温度取代二分法上限值,重新由算术平均计算冷凝

器饱和温度,转步骤 (2);
(4)输出计算结果,结束。

3 模型的实验验证

为了验证开发模型的准确性,本文将开发的模

start

input inlet parameters, calculate initial total energy

set condenser saturation temperature

calculate length of 
superheat region 

calculate length of two 
phase region

calculate total energy of 
set condition

recalculate length of two 
phase region

calculate length of 
subcooling region

if subcooling

calculated total energy equals 
initial total energy

finish

modify condenser 
saturation temperature

output results

yes

no

no

yes

图4 微通道冷凝器算法设计

Fig.4 Algorithmdesignofmicrochannelcondenser
 

型替代已有的冰箱动态仿真平台[13-15]中的冷凝器

模型,其余部件模型不做变动。然后利用新建立的

冰箱仿真平台仿真某款采用微通道冷凝器的冰箱的

能耗性能,与实验测试结果进行比较,以验证其在

冰箱系统仿真中的适用性及准确性。最后利用仿真

结果分析冷凝器的动态温度压力变化趋势并测试了

仿真计算速度。

3.1 实验验证的测试对象及测试方法

实验对象为某型号采用微通道冷凝器的对开门

双蒸发器冰箱。实验冰箱所采用的微通道冷凝器为

3个流程。冰箱的运行工况为环境温度25℃,冷藏

室温 度 上 限 5℃,下 限 3℃,冷 冻 室 温 度 上 限

-17℃,下限-19℃。冷凝器具体结构参数如表1
所示。

实验方法为将冰箱从停机状态下开机,每两

小时测量冰箱能耗,能耗测量采用单相电度表,
能耗测量误差±2%,共计测量72h,记录实验

数据。
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表1 微通道冷凝器结构参数

Table1 Structureparametersofmicrochannelcondenser

Parameter Value

Lc/mm 708.2

Hc/mm 190

Tc/mm 18

N 15

n 9

Td/mm 18

Th/mm 1.8

Pd/mm 1.9

Ph/mm 1.6

δt/mm 0.36

Fh/mm 12

Fp/mm 3

δf/mm 0.1

Lp/mm 0.6

Lh/mm 10.8

θ/(°) 28

3.2 模型的实验验证结果分析

将本文被测试的冰箱结构参数输入冰箱动态特

性仿真平台[13-15],该平台中采用的是本文建立的

微通道冷凝器模型;设定环境参数,计算得到冰箱

总体能耗的仿真结果并与实验结果比较,如图5所

示。仿真计算能耗结果和实验结果较为一致,最大

误差小于9.5%。
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图5 冰箱能耗仿真与实验结果对照

Fig.5 Comparisonofrefrigeratorenergy
consumptionresults

 

模拟在PC上进行仿真计算,计算机处理器

为4核心,频率2.5GHz的intelcorei7处理器。
采用本文开发的微通道冷凝器集总参数模型建立

的冰箱动态特性仿真平台进行仿真计算,对于该

算例及大部分冰箱算例的24h动态性能仿真耗时

小于3min。

4 结 论

(1)通过将微通道冷凝器单个流程内的所有扁

管简化成一根单管,每个流程简化为一个单元,可

实现微通道冷凝器的物理模型的合理简化。
(2)基于简化的物理模型,建立模型基本控制

方程和饱和气体面和饱和液体面单元编号计算公

式,开发了微通道冷凝器的分相集总参数模型。
(3)开发的模型嵌入已有的冰箱动态仿真平

台,仿真的冰箱整体能耗与实验结果误差小于

9.5%。在主流PC机上模拟冰箱24h的动态性能,
耗时小于3min。

符 号 说 明

A———管壁横截面积,m2

D———当量直径,m
Fd———翅片宽度,mm
Fh———翅片高度,mm
Fp———翅片间距,mm

f———摩擦因子

G———质量流量,kg·h-1

Hc———冷凝器高度,mm

h———比焓,J·kg-1

J———传热因子

Lc———冷凝器长度,mm
Ld———百叶窗开窗宽度,mm
Lh———百叶窗开窗高度,mm
Lp———百叶窗开窗间距,mm

M———质量速度,kg· (m2·s)-1

N———扁管数

n———每根扁管开孔数

Pd———扁管开孔宽度,mm
Ph———扁管开孔高度,mm
Q———换热量,W
S———单位长度换热面积,m2·m-1

Tc———冷凝器厚度,mm
Td———扁管宽度,mm
Th———扁管高度,mm
Tp———扁管间距,mm
t———温度,℃
tc———冷凝温度,℃

V———体积,m3

v———速度,m·s-1

x———制冷剂干度

γ———空泡系数

δf———翅片厚度,mm
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δt———扁管厚度,mm
θ———百叶窗倾角,(°)

λ———热导率,W· (m·K)-1

μ———运动黏度,Pa·s

ρ———密度,kg·m-3

上角标

in———进口

m———第m 个流程

out———出口

下角标

a———空气侧

g———空气

m———第m 个单元或流程

r———制冷剂侧

s———制冷剂饱和状态

sc———过冷区

sh———过热区

tp———两相区

w———管壁
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